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Grundlagen 

EN 13830 : 2003-09 Curtain 
walling – Product standard  

ift-Zertifizierungsprogramm 
Vorhangfassaden (QM329) 

Verwendungshinweis 

Der ift-Systempass zeigt die 
generelle Leistungsfähigkeit 
der bezeichneten Produktfami-
lien gemäß den Vorgaben der 
Produktnorm. 

Die Werte / Klassen beziehen 
sich jeweils auf den in den 
Einzelnachweisen beschriebe-
nen Gegenstand und den im 
ift-Systempass definierten 
Anwendungsbereich. 

Für die Anwendung der Leis-
tungseigenschaften gelten die 
nationalen baurechtlichen 
Bestimmungen sowie die ver-
traglichen Vereinbarungen. 

Dieser Systempass kann vom 
Hersteller zur Erstellung der 
Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenver-
ordnung 305/2011/EU verwen-
det werden und dient zur Er-
langung des ift-
Konformitätszertifikats, das die 
Konformität der Fertigprodukte 
und der werkseigenen Quali-
tätskontrolle durch eine regel-
mäßige Fremdüberwachung 
der Hersteller durch das ift 
Rosenheim dokumentiert. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gelten die „Bedingungen 
und Hinweise zur Verwendung 
von ift-Prüfdokumentationen“. 

Inhalt 

Der Systempass umfasst  
insgesamt 17 Seiten: 

1 Klassifizierungsmatrix nach 
EN 13830 2 

2 Klassifizierungsmatrix nach 
weiteren Normen / 
Regelwerken 3 

3 Produktbeschreibung / 
Kurzfassung 4 

4 Leistungseigenschaften nach 
Produktnorm 6 

5 Weitere Eigenschaften / 
Nachweise 12 

6 Besondere 
Verwendungshinweise 16 

 

 Auftraggeber ist 
der Systemgeber 

SCHÜCO International KG 
Karolinenstr. 1-15 

33609 Bielefeld 

Deutschland 

Produktfamilie Pfosten-Riegel-Fassade 

Varianten FWS 60 / FWS 60.HI / FWS 60.SI / FWS 60.SI Green 

Rahmenmaterial Aluminium 

  

 
Leistungseigenschaften  (nach EN 13830 Anhang ZA.1) 

Eigenschaften  Brand- 
verhalten 

Feuer-
widerstand 

Brand- 
ausbreitung  

Schlagregen-
dichtheit 

Widerstand 
gegen  

Eigenlast  

Widerstand 
gegen  
Windlast 

Stoß- 
festigkeit   

 

       

Klasse / Wert *) npd *) RE1200 *) **) I5 / E5  

Eigenschaften  Temperatur-
wechsel-

beständigkeit 

Widerstand 
gegen  

Horizontal-
lasten 

Luft- 
durchlässig- 

keit  

Wassedampf-
durchlässig-

keit 

Wärme-
durchgang 

Luftschall- 
dämmung 

Dauer-
haftigkeit 

 

 

 
 

 
     

Klasse / Wert *) *) AE *) *) bis Rw(C;Ctr) = 
46 (-0; -1) dB   

*) 

***) 

 

 
weitere Eigenschaften / Nachweise 

 
Eigenschaften  Dynamische  

Schlagregenprüfung 
nach ENV 13050 

Pfosten-
Riegel-

Verbindungen 

Klemm-
verbindun-

gen 

Einbruch-
hemmung 

Blitzschutz Durchschuss-
hemmung 

Pendelschlag-
versuche 

 

       

Klasse / Wert 
kein  

Wassereintritt 

****) siehe 5.1 

siehe 
Punkt 5.2 

siehe 
Punkt 5.2 

bis RC3 
siehe 5.3 

N 
siehe 5.4 

bis FB4 NS 
siehe 5.5 

siehe 
Punkt 5.6 

 

npd  no performance determined / keine Leistungsmerkmale bestimmt 

*) Objektbezogener Nachweis – wenn erforderlich 

**) Zulässige Last (in kN/m²) Druck +2,0; Sog -2,0; erhöhte Last (in kN/m²) Druck +3,0; Sog -3,0 

***) Wartungsanweisung gemäß EN 13830, Anhang B 

****) kein Wassereintritt bei pmin 250 Pa/ pmax 750 Pa 

 

ift Rosenheim 
28.03.2016  
   

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Leiter  
Zertifizierungs- & Überwachungs-
stelle 

i. A. Rolf Schnitzler, Dipl.-Ing. 
(FH) 
Produktmanager 
Geschäftsbereich Prüfung 

i. A. Gerhard Fellermeier, 
Dipl.-Ing. (FH) 
Produktingenieur 
Zertifizierungs- & Überwa-
chungsstelle 
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1 Klassifizierungsmatrix nach EN 13830 

Diese Matrix ist für die festgelegte Produktfamilie eine Gegenüberstellung der lt. Produkt-
norm EN 13830, Abschnitt 4 „Anforderungen“ definierten Leistungseigenschaften mit den 
tatsächlich nachgewiesenen Leistungseigenschaften (Spalte 5). 
 
Die lfd. Nummer entspricht der Nummerierung des Abschnitts 4 „Anforderungen“ der Pro-
duktnorm. 
Für jede deklarierte Eigenschaft sind die zugrundeliegenden Einzelnachweise und Bewer-
tungen in Punkt 4 des Systempasses zusammenfassend dokumentiert mit Verweis auf die 
geprüften Produktmuster / Probekörper, die in den Einzelnachweisen beschrieben sind. 

1 2 3 4 5 

lfd. Nr. Symbol Eigenschaft / Wert nach  
EN 13830 (Dimension) 

Klasse oder Nennwert *) Klasse oder 
Wert 

4.1 
 

Widerstand gegen Windlast 
 (kN/m²) 

Nennwert 

Prüflast 

 

Sicherheit 
 

Druck +2,0 kN/m²
Sog -2,0 kN/m²

Druck +3,0 kN/m²
Sog -3,0 kN/m²

4.2 
 
Eigenlast  (kN/m²) Objektbezogener Nachweis / Nennwert *) 

4.3 
 

Stoßfestigkeit,  
Belastung von innen 

Fallhöhe (mm) 

 

I0 
(keine 

Angabe) 

I1 
(200) 

I2 
(300) 

I3 
(450) 

I4 
(700) 

I5 
(950) 

I5 

Stoßfestigkeit,  
Belastung von außen  
Fallhöhe (mm) 

 

E0 
(keine 
Angabe) 

E1 
(200) 

E2 
(300) 

E3 
(450) 

E4 
(700) 

E5 
(950) 

E5 

4.4 
 
Luftdurchlässigkeit  
Prüfdruck (Pa) 

A1 
(150) 

A2 
(300) 

A3 
(450) 

A4 
(600) 

AE 
(>600) AE 

4.5 
 
Schlagregendichtheit 
Prüfdruck  (Pa) 

R4 
(150) 

R5 
(300) 

R6 
(450) 

R7 
(600) 

RE 
(>600) RE1200 

4.6 
 

Luftschalldämmung  
Rw (C,Ctr)  (dB) 

Objektbezogener Nachweis  
*) bis Rw(C;Ctr)  
= 46 (-0; -1) dB 

4.7 
 
Wärmedurchgang   

Ucw  (W/m2 ⋅ K) 
Objektbezogener Nachweis  *) 

4.8 
 

Feuerwiderstand 
Raumabschluss (E) 

E 
15 

E 
30 

E 
60 

E 
90 

npd 

Feuerwiderstand 
Raumabschluss und 
Isolierung (EI) 

EI 
15 

EI 
30 

EI 
60 

EI 
90 

npd 

4.9 
 
Brandverhalten F E D C B A2 A1 *) 

4.10 
 
Brandausbreitung objektbezogener Nachweis  *) 

4.11 
 
Dauerhaftigkeit  Wartungs- und Pflegeanweisung **) 

4.12 
 

Wasserdampfdurchlässig-
keit 

objektbezogener Nachweis *) 
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1 2 3 4 5 

lfd. Nr. Symbol Eigenschaft / Wert nach  
EN 13830 (Dimension) 

Klasse oder Nennwert *) Klasse oder 
Wert 

4.13 
 
Potenzialausgleich objektbezogener Nachweis  *) 

4.14 
 
Erdbebensicherheit  objektbezogener Nachweis *) 

4.15 
 

Temperaturwechsel-
beständigkeit  

objektbezogener Nachweis *) 

4.16 
 

Gebäude- und thermische 
Bewegungen  

objektbezogener Nachweis *) 

4.17 
 

Widerstand gegen dynami-
sche Horizontallasten 
(kN bei Höhe (m) des Brüs-
tungsriegels)  

objektbezogener Nachweis  *) 

*)Objektbezogener Nachweis – wenn erforderlich
 

**)
Wartungsanweisung gemäß Anhang B EN 13830

 

 

2 Klassifizierungsmatrix nach weiteren Normen / Regelwerken 

Es wurden folgende weitere Leistungseigenschaften für diese Produktfamilie nachgewiesen: 
 

1 2 3 4 5 

lfd. Nr Symbol Eigenschaft / Wert  
nach ........  (Dimension) 

Klasse / Nennwert / Anforderung Klasse 
Wert 

1  
 

Dynamische Schlagregen-
prüfung  
nach ENV 13050 

Anforderung 

kein Wasser- 
eintritt bei 
Pmin 250 Pa/  
Pmax 750 Pa 

(8) 

siehe Punkt 5.1 

2  
 

Pfosten-Riegel-
Verbindungen  
(T-Verbindungen) in Kombi-
nation mit Glasträgern für 
die Fassadenkonstruktionen 
FW 60+ / FWS 60 

Anforderung siehe Punkt 5.2 

3  
 

Klemmverbindungen für 
SCHÜCO-Fassadensysteme 
mit Pfosten- und Riegelpro-
filen aus Aluminium 

Anforderung siehe Punkt 5.2 

4  
 
Einbruchhemmung  Klasse 

bis RC 3 
siehe Punkt 5.3 

5  
 
Blitzschutz Klasse 

N 

siehe Punkt 5.4 

6  
 
Durchschusshemmung Klasse  

bis FB4 NS 

siehe Punkt 5.5 

7  
 
Pendelschlagversuche Anforderung siehe Punkt 5.6 

Indizes siehe Punkt 6 
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3 Produktbeschreibung / Kurzfassung 

Diese kurze Beschreibung der Produktfamilie dient der Identifikation und wird detailliert ergänzt 
durch die Produktbeschreibungen in den Einzelnachweisen, gemäß Punkt 4 des Systempasses. 
 

Produktfamilie 

Systemvarianten 

Pfosten-Riegel-Fassade 

FWS 60, FWS 60.HI, FWS 60.SI, FWS 60.SI Green   

Systemhersteller: SCHÜCO International KG 

Rahmenmaterial: Aluminium 

Pfosten- / Riegelprofile  

Profilwerkstoff: EN AW 6060-T66, EN 755 (gemäß Herstellerangaben) 

Verglasung  

Glasdicken: 4 mm bis 14 mm Einfachglas; 22 mm bis 86 mm Mehrscheiben- 

Isolierglas (MIG) 

Glasabdichtung außen: mit vorgefertigten Dichtungsprofilen 

 Material außen: EPDM schwarz 

 Varianten außen: Variante A: Einzeldichtungen im Andruckprofil und Dichtungskreuz 

im Kreuzungspunkt 

Variante B: Einzeldichtungen im Andruckprofil und Riegeldichtblech 

im Kreuzungspunkt 

Variante C: Einzeldichtungen im Andruckprofil und Dichtungskreuz 

im Kreuzungspunkt mit zusätzlicher Dichtung im Riegelisolator  

Variante D: Einzeldichtungen im Andruckprofil und Butylband 

vertikal und horizontal durchlaufend 

Variante E: Einzeldichtungen im Andruckprofil zur horizontalen oder 

vertikalen Betonung und zweiseitigen Glasfugen mit flächenbündiger 

Trockenverglasung oder Nassversiegelung und verschraubter Rosette 

Die Andruckprofile werden für die drei Isolationsvarianten auch vor- 

konfektioniert angeboten: 

- Standard: Andruckprofil + Einzeldichtungen 

- HI: Andruckprofil + Einzeldichtungen + Schaumband 

- SI: Andruckprofil + Einzeldichtungen + Schaumband mit  

Reflexionsfolie 

 

Glasabdichtung innen: mit vorgefertigten Dichtungsprofilen 

 Material innen: EPDM schwarz 

 Varianten innen: 

 

Eckausbildung / Abdichtung Riegelanschluss: 

- stumpf gestoßen und geklebt / Riegeldichtstück 

- mit Dichtungsformecken gestoßen und geklebt / 

Riegeldichtstück 

- eckvulkanisierte Dichtungsrahmen / Riegeldichtstück 

- stumpf gestoßen und geklebt / aufklappbare Pfosten- 

dichtung wird ausgeklinkt und der in der Dichtungsnut 

verbleibende Dichtungsfuß dichtet den Riegelanschluss 

ab 
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- stumpf gestoßen und geklebt / Einlage einer Butyldicht-

schnur in die geklinkte Pfostennut bei Riegeln der 2. Ebene, 

Bei allen Eckausbildungen wird im Eckbereich zwischen Glasschei-

be und innerer Verglasungsdichtung mit Dichtstoff dauerelastisch 

abgedichtet. 

  

Zusätzliche Maßnahmen: Ausführung RC2: 

Die Durchdringungen der Schrauben im Riegel sind mit Dicht- 

stoff eingedichtet 

Ausführung RC3: 

Die Durchdringungen der Schrauben im Riegel und Pfosten sind 

durch ein Schraubendichtmittel auf den Schrauben eingedichtet 

  

Andruckprofile: Schraubenabstände: 

- bei allen Andruckprofilen mit Deckschalen (verdeckte 

Verschraubung) = 300mm,  

- bei allen sichtbar verschraubten Andruckprofilen, dem 

KS-Andruckprofil (FWS 60.SI Green) und den Ausführungen 

RC3 und FB4 = 250mm 

- Randabstände: Riegel 20mm, Pfosten 65mm 

Anzugsmoment: 

- ca. 4.5 Nm 

- ca. 3.5 Nm bei den Andruckprofilen ‘Flache Deckschale‘ 

und dem KS-Andruckprofil (FWS 60.SI Green) 

Andruckprofilenden: ohne Zusatzmaßnahmen 

Dampfdruckausgleich / 

Entwässerung 

 

Gesamtbelüftung: Vom Riegelfalz in den Pfostenfalz; Einsatz von Falzstücken im 

Pfosten und Aussparungen 34mm x 13mm in den Pfostenandruck- 

profilen zur Entwässerung nach außen; zusätzliche Belüftung im 

Riegel durch Ausnehmung der jeweils unteren Dichtung im  

Riegelandruckprofil (Rasterbreite bis 1500mm mit 2 Öffnungen je 

20mm, Rasterbreite >1500mm mit 3 Öffnungen je 20mm) 

 

Feldweise Belüftung: 

 

 

Vom Riegelfalz feldweise nach außen; seitlicher Abschluss des 

Riegels zum Pfostenfalzgrund mit Dichtstücken; Entwässerungs- 

und Belüftungsöffnungen 5mm x 25mm im Riegelandruckprofil 

versetzt angeordnet und in den Riegeldeckschalen nach unten; 

(Rasterbreite bis 1500mm jeweils 2 Öffnungen, Rasterbreite 

> 1500mm jeweils 3 Öffnungen) 

Allgemeiner Hinweis Die produktspezifischen Fertigungs- und Verarbeitungshinweise 

sind den Systemdokumentationen des Systemherstellers zu 

entnehmen. 
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4 Leistungseigenschaften nach Produktnorm (1) 

Je nach bestimmungsgemäßem Anwendungszweck und nationalen Anforderungen an die Vor-
hangfassade, ist bei den unter Produktnorm EN 13830, Abschnitt 4 aufgeführten Merkmalen eine 
Ersttypprüfung erforderlich, die aus Prüfung, Berechnung oder Beurteilung bestehen kann (2). 
 
Nachfolgend sind für die Produktfamilie zu allen Leistungseigenschaften der Produktnorm Ab-
schnitt 4 die geltenden Nachweise zusammengefasst. Die Indizes sind in Punkt 6 erläutert. 
 
 
4.1 Widerstand gegen Windlast (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.1) 

Vorhangfassaden müssen bei der Prüfung nach EN 12179 unter positivem und negativem Druck 
die Leistungsanforderungen gemäß EN 13116 erfüllen. Die der Prüfung zugrundeliegenden 
Windlasten ergeben sich aus Eurocode 1 EN 1991-1-4. Die maximale frontale Durchbiegung der 
Tragglieder unter der zulässigen Last darf L/200 bzw. 15 mm nicht überschreiten, je nachdem 
welcher der Werte kleiner ist. 
 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60 / FWS 60.HI / 
FWS 60.SI / FWS 
60.SI Green 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
6050 mm x 7260 mm 

max. Feldrastermaß: 
3000 mm x 3550 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-002814-PR01 
vom 14.10.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

Prüflast:  

Druck + 2,0 kN/m²  

Sog – 2,0 kN/m² 

Sicherheitslast: 

Druck + 3,0 kN/m² 

Sog – 3,0 kN/m² 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldabmessung 
3240 mm x 6000 mm 
6000 mm x 3240 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
14-001595-PR01 
vom 14.12.2015 
ift Rosenheim 

Die Übertragung auf die Feld-
abmessungen ist unter den in 
der Gutachtlichen Stellung-
nahme beschriebenen Vo-
raussetzungen möglich. 

zulässige Last: 

bis 0,8 KN/m² 

erhöhte Last: 

bis 1,2 KN/m² 

Indizes siehe Punkt 6 
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4.2 Eigenlast (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.2) 

Vorhangfassaden müssen ihr Eigengewicht und alle in der Originalplanung erfassten Anschlüsse 
(z. B. Sonnenschutzvorrichtungen, Putzbalkone, etc.) tragen. Die Lasten müssen über die dafür 
vorgesehenen Befestigungselemente sicher an das Gebäude abgeführt werden.  
 
Die Eigenlast ist nach EN 1991-1-1 zu bestimmen. 
 
Der Nachweis der Standsicherheit wird geführt durch einen statischen Nachweis oder in Form einer 
Typenstatik. Die maximale Durchbiegung aller horizontalen Tragglieder (Riegelprofile) infolge Verti-
kallast, ist auf L/500 bzw. 3 mm zu begrenzen, je nachdem welcher der Werte kleiner ist. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen (3). 
 
Leistungsdaten der T-Verbinder und Klemmverbindungen(4) siehe Punkt 5.2. 
 
 
4.3 Stoßfestigkeit (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.3) 

Die Stoßfestigkeit der Pfosten, Brüstungsriegel, Paneele und Pfosten-Riegel-Kreuze ist nach 
EN 12600, Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ergebnisse sind nach EN 14019 zu klassifizieren. Glaspro-
dukte müssen EN 12600 entsprechen. Diese genannten Nachweise und Gutachtlichen Stellung-
nahmen gelten nicht zum Nachweis von absturzsichernden Verglasungen. Hier gelten in 
Deutschland die Vorschriften der TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsi-
chernden Verglasungen) und DIN 18004-4. 
 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60 / FWS 60.HI / 
FWS 60.SI / FWS 
60.SI Green 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
6050 mm x 7260 mm 

max. Feldrastermaß: 
3000 mm x 3550 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-002814-PR01 
vom 14.10.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

I5/E5 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldabmessung 
3240 mm x 6000 mm 
6000 mm x 3240 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
14-001595-PR01 
vom 14.12.2015 
ift Rosenheim 

Die Übertragung auf die Feld-
abmessungen ist unter den in 
der Gutachtlichen Stellungnah-
me beschriebenen Vorausset-
zungen möglich. 

I5/E5 

Indizes siehe Punkt 6 
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4.4 Luftdurchlässigkeit (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.4) 

Die Luftdurchlässigkeit ist nach EN 12153 zu prüfen. Die Ergebnisse sind nach EN 12152 darzu-
stellen. 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60 / FWS 60.HI / 
FWS 60.SI / FWS 
60.SI Green 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
6050 mm x 7260 mm 

max. Feldrastermaß: 
3000 mm x 3550 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-002814-PR01 
vom 14.10.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

AE 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldabmessung 
3240 mm x 6000 mm 
6000 mm x 3240 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
14-001595-PR01 
vom 14.12.2015 
ift Rosenheim 

Die Übertragung auf die Feld-
abmessungen ist unter den in 
der Gutachtlichen Stellungnah-
me beschriebenen Vorausset-
zungen möglich. 

AE 

Indizes siehe Punkt 6 

 
4.5 Schlagregendichtheit  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.5) 

Die Schlagregendichtheit ist nach EN 12155 zu prüfen. Die Ergebnisse sind nach EN 12154 dar-
zustellen. 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60 / FWS 60.HI / 
FWS 60.SI / FWS 
60.SI Green 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
6050 mm x 7260 mm 

max. Feldrastermaß: 
3000 mm x 3550 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-002814-PR01 
vom 14.10.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

RE1200 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldabmessung 
3240 mm x 6000 mm 
6000 mm x 3240 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
14-001595-PR01 
vom 14.12.2015 
ift Rosenheim 

Die Übertragung auf die Feld-
abmessungen ist unter den in 
der Gutachtlichen Stellungnah-
me beschriebenen Vorausset-
zungen möglich. 

RE1200 

Indizes siehe Punkt 6 
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4.6 Luftschalldämmung  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.6) 

Das Schalldämm-Maß ist durch Prüfung nach EN ISO 140-3 zu bestimmen. Die Prüfergebnisse 
sind nach EN ISO 717-1 zu bestimmen. 
 

Die Messergebnisse sind nur für den jeweils geprüften Probekörper gültig. Eine Übertragung auf 
andere Abmessungen / Raster / Füllungen ist nicht geregelt. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis, Gutachtliche 
Stellungnahme, Bewer-

tung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Fassaden-
Festelement, einteilig 
FWS 60 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
1230 mm x 1480 mm 

Prüfbericht 
15-000241-PR02 
vom 02.11.2015 
ift Rosenheim 

Deckschale 110910 
Verglasung 54 dB 
18 VSG SF/27/12 VSG  

Rw (C;Ctr) =  

46 (0;-1) dB 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade FWS 60, 
FWS 60.HI, FWS 60.SI 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
1230 mm x 1480 mm 

Gutachtliche Stel-
lungnahme 

15-000241-PR03 
vom 23.11.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

Übertragung auf 
- alternative Isolationsvarianten 
- alternative Tragwerksprofile 
- alternative Andruckprofile / 
Deckschalen (Gruppe 1 oder 2) 

 

Gruppe Gruppe der Deckschalen (1 oder 2)  
siehe Gutachtliche Stellungnahmen 

1 und 2 Verglasung 32dB 
4/12/4/12/4 

Rw (C;Ctr)= 
32 (-1;-4) 

Verglasung 35dB 
6/16/4 

Rw (C;Ctr)= 
35 (-2;-5) 

Verglasung 36dB 
6/12/4/12/4 

Rw (C;Ctr)= 
37 (-2;-5) 

Verglasung 39dB 
10/20/4 

Rw (C;Ctr)= 
37 (-2;-5) 

1 und 2 Verglasung 39dB 
8/12/4/12/6 

Rw (C;Ctr)= 
38 (-2;-4) 

1 und 2 Verglasung 42dB 
8VSG/12/4/12/6 

Rw (C;Ctr)= 
39 (-1;-3) 

1 Verglasung 46dB 
10/12/6/12/8 VSG SF 

Rw (C;Ctr)= 
44 (-1;-4) 

2 Rw (C;Ctr)= 
43 (-1;-3) 

1 Verglasung 50dB 
12 VSG SF/12/6/12/8 
VSG SF 

Rw (C;Ctr)= 
46 (-1;-4) 

2 Rw (C;Ctr)= 
45 (-1;-3) 
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lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis, Gutachtliche 
Stellungnahme, Bewer-

tung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1 Verglasung 51 dB 
15 VSG SF/24/8 VSG 
SF 

Rw (C;Ctr)= 
46 (-1;-3) 

2 Rw (C;Ctr)= 
46 (-2;-4) 

1 Verglasung 54 dB 
18 VSG SF/27/12 
VSG SF 

Rw (C;Ctr)= 
46 (-0;-1) 

2 Rw (C;Ctr)= 
46 (-1;-3) 

 

4.7 Wärmedurchgang  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.7) 

Das Verfahren zur Bewertung / Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten UCW eines Vor-
hangfassadenelementes ist in EN 12631 „Wärmetechnisches Verhalten an Vorhangfassaden - 
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Vereinfachtes Verfahren“ festgelegt. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 
Als Grundlage / Eingangsdaten werden unter anderem die Wärmedurchgangskoeffizienten Uf der 
Fassadenprofile benötigt.  
 
 
4.8 Feuerwiderstand  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.8) 

Der Feuerwiderstand ist nach EN 13501-2 zu klassifizieren. 
 
Diese Eigenschaft wurde nicht nachgewiesen und ist mit „npd“ gekennzeichnet. 
 
 
4.9 Brandverhalten  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.9) 

Das Brandverhalten ist nach EN 13501-1 zu klassifizieren. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen.  
 
Die nationalen Regelungen sind zu beachten. 
 
 
4.10 Brandausbreitung  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.10) 

Die Ausbildung der Anschlüsse bei Vorhangfassaden ist so zu gestalten, dass die Ausbreitung 
von Feuer und Rauch durch Öffnungen in der Vorhangfassadenkonstruktion an den Anschlüssen 
auf allen Ebenen durch konstruktive Maßnahmen verhindert wird. Nachweise sind unter anderem 
möglich durch Prüfung gemäß EN 1364-4. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
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4.11 Dauerhaftigkeit (7) (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.11) 

Die Übereinstimmung der verwendeten Werkstoffe und Oberflächen ist mit dem neusten Stand 
der Technik oder, soweit diese vorliegen, mit den europäischen technischen Spezifikationen für 
die Werkstoffe und Oberflächen, zu erklären. 
 
Der Hersteller muss Empfehlungen hinsichtlich der Anforderungen an die Wartung der fertig     
gestellten Vorhangfassade geben. 
 
 
4.12 Wasserdampfdurchlässigkeit  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.12) 

Es sind Dampfsperren in den Gebäudeanschlüssen entsprechend den im Gebäude vorliegenden 
hygrothermischen Bedingungen vorzusehen. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 
 
4.13 Potenzialausgleich  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.13) 

Der elektrische Widerstand der metallischen Teile einer Vorhangfassade ist durch Prüfung       
gemäß Anhang A EN 13830 zu bestimmen. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 
 
4.14 Erdbebensicherheit  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.14) 

Die Erdbebensicherheit ist entsprechend den technischen Spezifikationen oder anderen am    
Anwendungsort geltenden Festlegungen zu bestimmen. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 
 
4.15 Temperaturwechselbeständigkeit  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.15) 

Die Übereinstimmung der verwendeten Glasprodukte ist mit den entsprechenden technischen Spezi-
fikationen bezüglich der Beständigkeit gegen Temperaturwechsel nachzuweisen. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 
 
4.16 Gebäude- und thermische Bewegungen  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.16) 

Die Konstruktion der Vorhangfassade muss in der Lage sein, thermische Bewegungen und      
Bewegungen des Baukörpers so aufzunehmen, dass es zu keinen Zerstörungen von Elementen 
der Fassade oder Beeinträchtigungen der Leistungseigenschaften kommt.  
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
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4.17 Widerstand gegen dynamische Horizontallasten  (vgl. EN 13830, Abschnitt 4.17) 

Die Vorhangfassade muss dynamische Horizontallasten in Höhe des Brüstungsriegels aufneh-
men können. 
 
Die dynamischen Horizontallasten sind nach EN 1991-1-1 zu bestimmen. 
 
Der Nachweis der Standsicherheit kann durch Prüfung, Berechnung oder Beurteilung erfolgen. 
 
Diese Eigenschaft ist objektbezogen nachzuweisen. 
 
Nachweis der Tragfähigkeit von Pfosten-Riegel-Verbindungen siehe Punkt 5.2 
 
 
5 Weitere Eigenschaften / Nachweise 

5.1 Dynamische Schlagregendichtheit 

Die dynamische Schlagregendichtheit ist nach ENV 13050 zu prüfen und zu bewerten. 
 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60 / FWS 60.HI / 
FWS 60.SI / FWS 
60.SI Green 

Außenabmessung  
Prüfmuster (B x H): 
6050 mm x 7260 mm 

max. Feldrastermaß: 
3000 mm x 3550 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-002814-PR01 
vom 14.10.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

kein  
Wasser- 
eintritt bei 

Pmin 250 Pa/  
Pmax 750 Pa

(8) 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldabmessung 
3240 mm x 6000 mm 
6000 mm x 3240 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
14-001595-PR01 
vom 14.12.2015 
ift Rosenheim 

Die Übertragung auf die Feld-
abmessungen ist unter den in 
der Gutachtlichen Stellungnah-
me beschriebenen Vorausset-
zungen möglich. 

kein  
Wasser- 
eintritt bei 
Pmin 250 Pa/  
Pmax 750 Pa

(8) 

Indizes siehe Punkt 6 
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5.2 Leistungsmerkmale für Pfosten-Riegel-Verbindungen 

Die nachgewiesene Tragfähigkeit für die Pfosten-Riegel-Verbindungen sind Grundlage für den 
statischen Nachweis.  
(Erläuterung: Fc = charakteristische Tragfähigkeit; FRd = Bemessungswert der Tragfähigkeit; FZul = zulässige Tragfähigkeit) 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

Nachweis 

1  Pfosten-Riegel-
Verbindungen mit und 
ohne Kreuzglasträger 
FW 60+ 

Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung 
Z-14.4-464 vom 
24.11.2015, gültig 
bis 13.04.2020 

siehe Allgemeine 
bauaufsichtliche 
Zulassung 

Die zulässigen Werte / Belas-
tungen in Abhängigkeit der 

Verbindungen und Profile sind 
der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung zu entnehmen. 

2  Pfosten-Riegel-
Verbindungen in Kom-
bination mit Glasträ-
gern  
FWS 60 

Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung 
Z-14.4-754 vom 
07.12.2015, gültig 
bis 13.04.2020 

siehe Allgemeine 
bauaufsichtliche 
Zulassung 

Die zulässigen Werte / Belas-
tungen in Abhängigkeit der 

Verbindungen und Profile sind 
der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung zu entnehmen. 

3  Klemmverbindung 
FWS 60 

Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung 
Z-14.4-452 vom 
20.11.2015, gültig 
bis 15.10.2019 

siehe Allgemeine 
bauaufsichtliche 
Zulassung 

Die zulässigen Werte / Belas-
tungen in Abhängigkeit der 

Verbindungen und Profile sind 
der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung zu entnehmen. 

 

 

5.3 Einbruchhemmung  

Die Einbruchhemmung ist nach DIN EN 1627 zu prüfen und zu bewerten. 
 

Lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldrastermaß: 
3240 mm x 6000 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-000806-PR02 
vom 27.11.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche  
Stellungnahme 

Übertragung auf 
- alternative Isolationsvarianten 
- alternative Tragwerksprofile 
- max. Rastermaße / Achsmaße 
- max. einsetzbare Glasstärken 

RC 2 / RC 2 N 

2  Pfosten-Riegel-
Fassade 
FWS 60, FWS 60.HI, 
FWS 60.SI 

max. Feldrastermaß: 
3240 mm x 6000 mm 

Gutachtliche 
Stellungnahme 
15-000806-PR03 
vom 08.12.2015 
ift Rosenheim 

siehe Gutachtliche Stellungnah-
me 

Übertragung auf 
- alternative Isolationsvarianten 
- alternative Tragwerksprofile 
- max. Rastermaße / Achsmaße 
- max. einsetzbare Glasstärken 

RC 3 
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5.4 Blitzschutz 

Die Nachweise wurden nach EN 50164-1 und EN 62561-1:2012 geführt.  
 
Lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellungnahme, 

Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder 
Klasse 

1  Blitzschutz-Geflecht 
 
Die genauen  
Ausführungsvarianten 
sind dem zitierten Prüf-
bericht zu entnehmen 

Prüfbericht 
30635/02-03-07 
vom 09.01.2015 
ELEMKO S.A. 

GR 32200, Thiva 

Übertragung nur nach Ab-
sprache zwischen Hersteller 
und Prüfstelle 

Die Hinweise zum Anwen-
dungsbereich aus dem Prüf-
bericht sind zu beachten.  

N 

 
 
5.5 Durchschusshemmung 

Lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

2  FW 50+  / FW 60+   
Fassadenelement  

Außenabmessungen 
Prüfmuster (B x H) 

1100 mm x 1100 mm 

Nachweis 
DSM 00 038 vom 6. 
März 2000  
ausgestellt von  
Beschussamt Ulm 

Übertragung nur nach Abspra-
che zwischen Hersteller und 
Prüfstelle (Beschussamt Ulm) 

FB4 NS 

3  FW 60+ Fassadenele-
ment mit Anschluss an 
Fenster- und Türsys-
tem 

Außenabmessungen 
Prüfmuster (B x H) 

1444 mm x 1466 mm 

Prüfbericht  
S 12 0030 05 / B 
vom 28. Juni 2012 
Beschussamt Ulm 

Übertragung nur nach Abspra-
che zwischen Hersteller und 
Prüfstelle (Beschussamt Ulm) 

FB4 S 

4  FW 60+ Fassadenele-
ment Tür ADS 90 BR 

Außenabmessungen 
Prüfmuster (B x H) 

1440 mm x 1466 mm 

Prüfbericht  
S 12 0030 06 / B  
vom 28. Juni 2012 
Beschussamt Ulm 

Übertragung nur nach Abspra-
che zwischen Hersteller und 
Prüfstelle (Beschussamt Ulm) 

FB4 NS 

Die Nachweise wurden an Fassaden aus dem Systemen FW 50+  / FW 60+  geführt,  
die Übertragung auf FWS 50 ist gesondert mit der Prüfstelle abzustimmen, wurde hier informativ aufgenommen. 
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5.6 Pendelschlagversuche 

Der Nachweis wurde nach TRAV (Fassung Januar 2003) bzw. DIN 18008-4 geführt. 

lfd. 
Nr. 

Variante / Typ 
Produktbezeichnung 

Nachweis,  
Gutachtliche Stellung-
nahme, Bewertung 

Anwendungsbereich Wert oder Klasse 

1  Fassadensysteme der 
Profilserie FWS 60 

Allgemeines bau-
aufsichtliches Prüf-
zeugnis VT 15-038P 
vom 20.10.2015 
gültig bis 
20.10.2020 
Verrotec GmbH 

Die Hinweise zum Anwendungs-
bereich aus dem Allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
sind zu beachten. 

Kategorie 

A 

2  Klemmverbindung für 
absturzsichernde Ver-
glasungen des Fassa-
densystems FW 60+, 
die Ausführungsvarian-
ten sind den zitierten 
Nachweisen zu ent-
nehmen (*) 

Allgemeines bau-
aufsichtliches Prüf-
zeugnis 01/2015 
vom 01.03.2015 
gültig bis 
28.02.2020,  
Technische Univer-
sität Braunschweig. 

Die Hinweise zum Anwendungs-
bereich aus dem Allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
sind zu beachten. 

Kategorie 

A 

(*) Die Nachweise wurden an Fassaden aus dem Systemen FW 50+  / FW 60+  geführt, die Übertragung auf  
 FWS 50 ist gesondert mit der Prüfstelle abzustimmen, wurde hier informativ aufgenommen. 
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6 Besondere Verwendungshinweise 

Die nachfolgenden besonderen Verwendungshinweise sind Regeln zur Anwendung der ver-
schiedenen Leitungseigenschaften der Norm. Sie wurden auf Grundlage der normativen Festle-
gungen und der Erfahrungen des ift Rosenheim erstellt.  
 
Gemäß Produktnorm ist der Hersteller für die Sicherstellung der deklarierten Eigenschaften ver-
antwortlich.  
 
Die Zusammenstellung in diesem Systempass erfolgte aufgrund der vorgelegten Nachweise. Ein 
Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. 
 
Indizes  
(1) Diese Norm gilt für Vorhangfassaden, die, bezogen auf die Gebäudefläche, von verti-

kalen Konstruktionen bis hin zu solchen reichen, die bis zu 15° von der Vertikalen 
abweichen. 

(2) Für Einsatzelemente (Fenster und Türen) ist ein Nachweis nach EN 14351-1 erforder-
lich. 

(3) Die statischen Eigenschaften wärmegedämmter Profile sind zu beachten. 
(4) Pfosten- u. Riegelverbinder sind gesondert statisch oder empirisch nachzuweisen.  
(5) Die maximale frontale Durchbiegung der einzelnen Teile des Vorhangfassadenrah-

mens dürfen l/200 bzw. 15 mm nicht überschreiten. 
(6) Ausfachungen sind nach den einschlägigen Regelwerken zu bemessen; in Deutsch-

land gelten insbesondere: 
• DIN 1055-4, Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei nicht 

schwingungsanfälligen Bauwerken  
• Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Vergla-

sungen 
• Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen 

(7) Die Dauerhaftigkeit der Leistungsmerkmale der Vorhangfassade wurde nicht  
überprüft. Sie ist durch Verwendung geeigneter Werkstoffe und Oberflächen nach 
dem Stand der Technik über den vereinbarten Lebenszeitraum des Produktes sicher-
zustellen. 

(8) Die Prüfdrücke pmax und pmin setzen sich wie folgt zusammen: 
pmax = 3 x pmin = 0,375 x pdesign 
wobei pdesign die tatsächliche bzw. höchste für die Vorhangfassade zulässige Windlast 
ist (siehe Punkt 4.1 Prüflast Druck). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ± 1 

Druckstöße 
p (Pa) 

pmax 

pmin 

Zeit (s) 



ift-Systempass Vorhangfassade nach EN 13830 Blatt 17 von 17

Nr. 15-001309-PR01 (SP-B01-UZ02-de-01) vom 28.03.2016 
 
Auftraggeber SCHÜCO International KG, 33609 Bielefeld (Deutschland) 
(Systemgeber) 

 

 

(9) Die Anbindung der Fassade an den Baukörper muss in der Lage sein, die  
Lasten dauerhaft zu übertragen. Der Anschluss an den Baukörper ist luftdicht auszu-
führen. Die Tauwasserfreiheit ist unter Berücksichtigung nationaler Vorschriften        
sicherzustellen. 

(10) Zusätzliche Anforderungen können sich ergeben hinsichtlich: 
• Einbruchhemmung, 
• Beschusshemmung, 
• Schalllängsleitung, 
• usw. 

 
ift Rosenheim 
 


